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Predisposizione

Un i t à mo tocondensan te
esterna in pompa di calore per
r i s c a l d a m e n t o e
condizionamento ambiente a
portata variabile 8 Kw 2 Split

Predisposizione per allaccio
macchina Split unità interna

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico
a regola d’arte, rispettando tutte le norme di
sicurezza tuttora in vigore CEI-UNEL.

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A ZONE
Realizzazione di impianto di riscaldamento/
condizionamento con pompa di calore e
predisposizione peri ulteriori Split.

Unità interna in pompa di
calore per riscaldamento e
condizionamento a cassetta doppia lastra in

cartongesso da
1,2mm

montanti in lamiera
zincata

dim. 75mm

predisposizione
morali in legno
nelle pareti
indicate in
progetto

tutte le tramezzature in
cartongesso
sono da rivestire in
lana di roccia
densità 20 Kg/mc
interposto
tra i profili metallici.

tutti i controsoffitti  sono da
rivestire in lana di roccia
densità 20 Kg/mc interposto
tra i profili metallici. spess. 6cm

PAVIMENTAZIONE
di calcestruzzo
RCK 30 S5X0 per
uno spessore di
10 cm

predisposizione
morali in legno
nelle pareti
indicate in
progetto

tutte le tramezzature in
cartongesso
sono da rivestire in
lana di roccia
densità 20 Kg/mc
interposto
tra i profili metallici.
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