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muretto in c.a. H 50 cm

SCUOLA
PRIMARIA

CENTRALE
TERMICA

H 2.85

PORTICO
Hmedia 2.40

aiuola

PORTICO
Hmedia 2.85

muretto in c.a. H 50 cm

+0.67 m
+0.18 m

+0.31 m

+ 0.07 m

Aerazione permanente
0.66 m x 0.55 m = 0.363 m²

Aerazione permanente
1.00 m x 0.62 m = 0.62 m² +
1.00 m x 0.73 m = 0.73 m² =

1.35 m²

U.S.8

E

VGT

QE

H = 1.05 m
Hfino a soffitto = 1.80 m

Uscita fumi

Valvola arresto locale
caldaia - intercettazione gas

CALDAIA VIESSMANN
tipo VITOCROSSAL 200 CM2

caldaia a gas a condensazione
potenza 311 kW
focolare 295 kW

Vasi di espansione

Circuiti di mandata
e ritorno

Quadro elettrico di pompe e
bruciatori con interrutore generale

CENTRALE TERMICA - Pianta - Scala 1:100

ESTINTORE PORTATILE

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE - SGANCIO - ESISTENTE

QUADRO ELETTRICOQE

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO 

LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - ESISTENTE

E

VGT
VALVOLA DI CHIUSURA GAS METANO - CENTRALE TERMICA
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COMUNE DI MIRA

Piazza IX Martiri n.3

30034 Mira VE

tel. 041 5628211

info@comune.mira.ve.it
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AMPLIAMENTO DELL'AULA LUDICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" IN
MIRA PORTE E PRIMI INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

CENTRALE TERMICA
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