
27

Sala OPERATORI
26.05 m²
Hmedia 2.40

46

47

40

32

PORTICO
Hmedia 2.80

AULA
PROIEZIONI
33.45 m²

41

22

49

26

31

33

MENSA C
189.00 m²
Hmedia 3.65

39

44

25

24

ATRIO
Hmedia 4.60

23

21

29

28

SPAZIO
POLIFUNZIONALE

30

48

50

51

54

52

53

CORTILE
INTERNO

56

31

36

34

45

35

44

Sala INSEGNANTI
34.84 m²

BAGNO

38

42

37

INGRESSO

PRIMARIA

muretto in c.a. H 50 cm

SCUOLA
PRIMARIA

BAGNO

CENTRALE
TERMICA

H 2.85

PORTICO
Hmedia 2.40

aiuola

AULA ORDINARIA
48.75 m²

H 3.00

LOCALE RISTORO PERSONALE
26.85 m²
Hmedia 2.40

AULA ORDINARIA
48.69 m²

BAGNO
Hmedia 3.45

PORTICO
Hmedia 2.85

piazzale asfaltato

muretto in c.a. H 50 cm

AULA di SCIENZE
45.16 m²

PORTICO
Hmedia 2.80

AULA ORDINARIA
41.17 m²

Hmedia 3.65

AULA ORDINARIA
48.75 m²

AULA MUSICA
43.73 m²

CORRIDOIO
H 2.40

CORRIDOIO
H 2.40

AULA ORDINARIA
47.85 m²

AULA ORDINARIA
47.85 m²

AULA ORDINARIA
47.85 m²

AULA ORDINARIA
47.85 m²

CORRIDOIO
H 2.40

BAGNO

BAGNO
Hmedia 3.45

AULA ORDINARIA
47.85 m²

SPAZIO
POLIVALENTE

Hmedia 3.45

LOCALE PORZIONAMENTO
VIVANDE
12.09 m²
H  3.00

BAGNO
Hmedia  3.45

AULA ORDINARIA
47.86 m²

BAGNO

PALESTRA
104.23 m²
Hmedia 4.60

MAGAZZINO
10.30 m²
Hmedia 3.45

DEPOSITO
8.91 m²

Hmedia 3.45

SPAZIO
POLIFUNZIONALE

BAGNO
Hmedia 2.70

BAGNO
Hmedia 3.45

+0.67 m
+0.18 m

+0.31 m

+ 0.07 m

+ 0.00 m

Aerazione permanente
0.66 m x 0.55 m = 0.363 m ²

Aerazione permanente
1.00 m x 0.62 m = 0.62 m² +
1.00 m x 0.73 m = 0.73 m² =

1.35 m²

8

9

CORTILE
INTERNO

12

11

10

7

2

17

14

20

INGRESSO

MATERNA

RIPOSTIGLIO

18

CORRIDOIO
Hmedia 3.00

19

3

1

CORTILE INTERNO

16

BAGNO
Hmedia 3.00

13

4

5

SPAZIO
POLIVALENTE

Hmedia 3.45

DISIMPEGNO
Hmedia 3.50

CORRIDOIO
H 2.40

BAGNO
Hmedia 3.45

BAGNO
Hmedia 3.50

BAGNO
Hmedia 3.45

DISIMPEGNO
Hmedia 3.50

6

+ 0.85 m + 0.83 m

+ 0.50 m

DISIMPEGNO
Hmedia 3.00

Hmedia 3.00

Hmedia 2.70
BAGNO

Hmedia 3.00

Hmedia 3.00

PORTICO
Hmedia 3.00

+ 0.50 m

PORTICO
Hmedia 3.00

Hmedia 3.00

BAGNO
Hmedia  3.00

Hmedia 3.00

+ 0.50 m
DISIMPEGNO

Hmedia 3.00

+ 0.50 m
Hmedia 4.95

ATRIO
Hmedia 2.50

+ 0.60 m

Ripostiglio
Hm 3.18

Ripostiglio
Hm  2.58

+ 0.00 m

AULA ORDINARIA
46.91  m²
Hmedia 3.65

AULA ORDINARIA
61.77 m²

Hmedia 3.80

MENSA A
37.60 m²
Hmedia 3.15

AULA ORDINARIA
61.77 m²

Hmedia 3.80

AULA ORDINARIA
46.85 m²
Hmedia 3.65

AULA ORDINARIA
62.56 m²
Hmedia 3.80

SPAZIO PER LAVORO DI
GRUPPO E GIOCO

81.00 m²
Hmedia 2.90

LOCALE RISTORO
PERSONALE
18.59 m²
Hmedia 3.65

MENSA B
48.95 m²

LOCALE
PORZIONAMENTO

VIVANDE
22.43 m²

LOCALE PORZIONAMENTO VIVANDE
21.85 m²

+ 0.45 m

Nuovo impianto allarme e sirena

Porta esistente chiusa con
struttura in cartongesso - REI 60

U.S.15

REI 60

RE
I 6

0

Nuovo impianto allarme
e sirena

QAI
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U
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.1

0
U
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E

E
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U
.S
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3

U.S.14

AULA
INFORMATICA
43.36 m²

BIBLIOTECA
42.59 m²

E E

INGRESSO

PRIMARIA

INGRESSO

MATERNA

INGRESSO

PRIMARIA

INGRESSO

MATERNA

U.S.15

USCITA di
SICUREZZA
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U.S.7

U
.S
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U.S.3 U.S.4

USCITA di
SICUREZZA

U
.S

.2

USCITA di
SICUREZZA
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1
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USCITA di
SICUREZZA

USCITA di
SICUREZZA

Stato di progetto - Pianta piano terra - Scala 1:200

IDRANTE SU  NASPO  DN 25 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)

ESTINTORE PORTATILE

ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F.

PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI

PULSANTE ALLARME INCENDIO - NUOVO

REI 120

RILEVATORE DI FUMO - NUOVO

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE - SGANCIO - ESISTENTE

AVVISATORE OTTICO ACUSTICO - NUOVO

QUADRO ALLARME INCENDIO - NUOVO

QUADRO ELETTRICO

0.00
INDICAZIONI QUOTA ALTIMETRICA

QE

QAI

COMPARTIMENTO - REI 120

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO 
USCITA DI SICUREZZAU.S.

LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - NUOVA

LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - ESISTENTE

E

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE - SGANCIO - NUOVO

CARTELLO "VOI SIETE QUI"

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

CAMPANELLA - ESISTENTE

QE gen

VGT
VALVOLA DI CHIUSURA GAS METANO - CENTRALE TERMICA

QUADRO ELETTRICO GENERALE

Stato di progetto - Pianta piano primo
Scala 1:200

Stato di progetto - Pertinenza naspi - Scala 1:500

LEGENDA NASPI
IDRANTE SU  NASPO  DN 25 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)

PERTINENZA NASPI - RAGGIO 25 m

Piano Terra

LEGENDA VIE D'ESODO
PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE

PERCORSO DI USCITA IN BASSO

PERCORSO DI USCITA IN ALTO

VIE DI FUGA INTERNA

VIE DI FUGA  ESTERNA

LEGENDA CARTELLI
USCITA DI SICUREZZA

USCITA DI SICUREZZA

USCITA DI SICUREZZA

INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA

INDICAZIONE PERCORSO D'ESODO

USCITA di
SICUREZZA

Piano Primo

CARTELLO "VOI SIETE QUI"

LEGENDA TAVOLA COMPARATIVA
DEMOLIZIONE

COSTRUZIONE

Stato di progetto - Vie d'esodo e cartelli uscita di sicurezza - Scala 1:200

Contatori Luce esistenti
scuola primaria e scuola dell'infanzia
DA RIPOSIZIONARE IN AREA ESTERNA

NUOVI CONTATORI LUCE
scuola primaria e scuola dell'infanzia
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